
QS2QS1

ПН-2

250 А

ПН-2

400 А
ВА57-35

250 А

ВА57-35

250 А

ВА57-35

250 А

1 2 3

АЕ 2066

80 А

1 2 3

АЕ 2066

80 А

АЕ 2066

80 А

АЕ 2046

50 А

КЗ-7-1000 В-0,47 мкФ

КЗ-7-1000 В-0,47 мкФ

ПМЕ

214

ПМЕ

214

ПМЕ

214

ПМЕ

214

АЕ1031

25 А
12 АЕ1031

25 А

121

АЕ1031

25 А
20 АЕ1031

25 А

201

1 Сплошной толстой основной линией показано вновь устанавливаемое оборудование.

2 Штриховой тонкой линией показана граница балансовой принадлежности.

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Счетчик электрической энергии многофункциональный

Трансформатор тока

Wh
varh

PIK

ИИК

Ввод 1

№00000А

от ТП-0000

Ввод 2

№00000Б

от ТП-0000

ТПП-Н-0,66

400/5

Кл.т. 0,2S

2,5 ВА

ТПП-Н-0,66

400/5

Кл.т. 0,2S

2,5 ВА

Поставщик

электроэнергии

Потребитель

Wh
varh

PIK1
Wh
varh

PIK2

ААБ-1 3х95 ААБ-1 3х95
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Многоквартирный дом по адресу:

Иванов
Иванов

Иванов
Иванов

Пример электроснабжения в многоквартирных домах  г.

Москвы
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Однолинейная схема
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